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Дипломный проект на тему: «Электроснабжение механического завода» 
выполнен в объеме: расчетно-пояснительная записка 125 с., 20 рис., 55 табл., 17
источников.
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Целью проекта является разработка системы электроснабжения на основе 
исходной информации. При этом для проектируемого завода произведены 
расчеты по выбору силового электрооборудования и цеховых электрических
сетей напряжением выше 1 кВ.
В процессе дипломного проектирования разрабатывалась система
электроснабжения рассматриваемого завода в целом: определены расчетные 
нагрузки, произведён выбор цеховых трансформаторов и расчёт компенсации 
реактивной мощности, выбран оптимальный вариант схемы электроснабжения 
на основе технико-экономических расчетов.
При разработке системы электроснабжения механического завода
применены типовые решения с использованием серийно выпускаемого
комплектного оборудования.
Студент подтверждает, что приведенный в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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